g Dokumenttyp Sida
syvab
[N

Ansvarig fér dokumentation (PL): Sign: Granskad och faststalld av (PA): Sign: Giller fran: Rev. Datum:

Stefan Berg Ross Roberts 2023-03-27 2024-09-01

Anmalan om braddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001 |:| Braddning i pumpstation Eolshall
Horningsholm 2:45, Botkyrka |X| Braddning i pumpstation Pilkrog
Datum pabérjad braddning: 2025-09-14 Klockslag: 22:58
Datum avslutad braddning: 2025-09-15 Klockslag: 01:50
Kontakt e-post: Kontakt telefon:
info@syvab.se 08-410 776 00

Orsak till braddning:
Kraftig nederboérd orsakade hoga fléden till pumpstationen. Detta resulterade i att pumpkapaciteten
overskreds och pumpstationen bréddade

Recipient:
Jarnafjarden

Uppskattad mangd braddat avloppsvatten:
Total braddad volym ca 265m3.

Beskrivning av forsta insats fér att begransa braddning:
Pumpning var pa maximal kapacitet under hela braddningstillfallet.

Postadress Telefon Org.nr. E-post Webbplats
Himmerfjardsverket 08-410 776 00 556050-5728 info@syvab.se www.syvab.se
147 92 Grodinge



