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1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 
Upptagningsområde och tunnelsystem  
Himmerfjärdsverket tar emot och renar avloppsvatten från hela eller delar av sex kommuner i 
sydvästra Storstockholm. Avloppsvattnet transporteras med självfall till reningsverket via ett 
tunnelsystem som är ca 50 km långt. SYVAB äger inte något ledningsnät eller pumpstationer i 
anslutningskommunerna med undantag för pumpstationerna i Pilkrog och Eolshäll. 
Pumpstation Pilkrog betjänar Järna samhälle med ca 6400 personer anslutna. Normalflödet är ca 2 
600 m3/d. Transporten till reningsverket sker i en total ledningslängd av 7 100 m där 
dykarledningen under Järnafjärden är dubblerad. Pumpstation Eolshäll betjänar delar av sydvästra 
Stockholm. Anslutningsområdet ligger NV om E4/E20 från och med Liljeholmen i norr till och med 
Mälarhöjden i söder. Antal anslutna är ca 55 000. Normalflödet är ca 17 000 m3/d. Flödet pumpas 
in i tunnelsystemet vid Bredäng. 
 
 
               Upptagningsområdet och tunnelsystemet för Himmerfjärdsverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Avloppsmängd och anslutning 
Den maximala veckobelastningen som i genomsnitt belastar reningsverket uppgår till 320 000 pe. 
Beräkning är gjord på faktiska förhållanden av antal anslutna personer på 270 000 och med en känd 
industrianslutning på ca 50 000 pe. Andelen inte anslutna uppgår till 2-3 % och är till stor del 
boende i Södertälje kommun. Aktuella anslutningsuppgifter för 2007 har inte varit möjliga att få 
fram. Fördelningen baseras därför på 2006 års förhållanden. Ökningen av antalet anslutna för 2007 
uppskattas till dock till mindre än 1 %. 
Totalt uppgick avloppsvattenmängden under 2007 till 34 Mm3. Tillförseln från de tre större 
kommuner, Södertälje, Stockholm och Botkyrka uppgår till 80 %. 
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                     Fördelning av antalet anslutna 

                   

Antal anslutna medel 2006                                        
Totalt 268787
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                    Fördelning av avloppsmängd från de olika kommunerna 

                  

Avloppsflöde 2007                                                
Totalt 34,19  Mm3

7,5

1,0

10,2

0,6

3,2

9,6

2,1

0,0
2,0

4,0
6,0

8,0
10,0

12,0

Bo
tk
yr
ka

Sa
le
m

Sö
de

rtä
lje

N
yk

va
rn

H
ud

di
ng

e

St
oc

kh
ol
m

Ti
lls

ko
tt

M
m

3/
år

 
 
 
Rening av avloppsvatten 
Himmerfjärdsverket renar avloppsvatten och stabiliserar rötslam i ett antal olika anläggningsdelar, 
följande processbild visar schematiskt verkets reningsprocesser och funktioner. 
 
                  Processbild av anläggningens olika reningssteg 
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Gallersal 
Här avlägsnas det grövsta materialet i rensgaller med 20 mm spaltvidd. Renset mals ner och 
återförs till avloppsvattnet. Fällningskemikalien järnsulfat tillsätts efter rensgallren. 
 
Huvudpumpstation 
Här pumpas avloppsvattnet upp till marknivå i ett steg. 
 
Sandfång 
Här avlägsnas tunga partiklar som t.ex. sopsand och kaffesump. Avlägsnat material tvättas i 
sandtvätten där slutprodukten är fri från organiskt innehåll. Den organiska fraktionen från 
sandtvätten återförs till avloppsvattnet. 
 
Fingaller 
Här avskiljs bl.a. papper, textilfibrer och en del övrigt organiskt material. Efter dispergering återförs 
detta till avloppsvattnet. 
 
Försedimentering 
Här avskiljs förutom de avskilda organiska fraktionerna från rensgaller och sandtvätt, ca hälften av 
de organiska föroreningarna (BOD) samt hälften av vattnets fosforinnehåll. Denna förbehandling är 
en förutsättning för att klara av fullständig nitrifikation i verkets relativt små luftningsbassänger. 
Det avskilda slammet förtjockas och rötas och omvandlas till rötslam och biogas. 
 
Luftning 
Här oxideras organiskt material till koldioxid och vatten samt ammoniumkväve till nitratkväve av 
mikroorganismer som finns i det s.k. aktiva slammet. Förfällningen minskar den organiska 
belastningen på luftningsbassängerna och är en förutsättning för att få fullständig nitrifikation. 
 
Mellan- och eftersedimentering  
Här avskiljs det aktiva slammet som pumpas tillbaks till luftningsbassängerna. Det slam som ej 
hinner sedimentera i mellansedimenteringen tas om hand i eftersedimenteringen. Detta slam har 
dåliga sedimenteringsegenskaper och pumpas till slamvattenflotationen för flotation och vidare till 
rötning. 
 
Fluidbäddar 
Här omvandlas det oxiderade kvävet till kvävgas med hjälp av en kolkälla, metanol. I samband med 
denna denitrifikation produceras mycket suspenderat material. 
 
Skivfilter 
Här avlägsnas suspenderat material från denitrifikationen samt det material som följt med 
vattenfasen från sedimenteringsbassängerna. 
 
Sandfilter 
Här avskiljs resterande suspenderat material från det renade avloppsvattnet. Filtren backspolas med 
jämna mellanrum varpå spolvattnet leds till  spolvattenflotationen. 
 
Utlopp 
Det renade avloppsvattnet släpps ut på 25 m djup 1,6 km SSV om reningsverket. Transporten sker i 
två trätuber med 1600 mm diameter. 
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Slambehandling 
Avskilt slam från försedimentering och flotation förtjockas och sönderdelas till biogas och rötslam i 
tre rötkammare. Därefter följer avvattning i dekantercentrifuger och torkning i en tubulär slamtork.  
 
Övriga reningsanläggningar 
Förutom det ovan beskrivna reningsverket finns en tvättanordning för sand som avskiljts i 
sandfånget. I denitrifikationsanläggningen finns fyra parallella tvättanordningar för att avskilja 
biomassa från bärarmaterialet (sand). Vid torkning av rötslammet bildas rökgas som renas i en 
våtskrubber. 
 
 
2. VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA MILJÖPÅVERKAN 
 
Lokalisering och recipient 
Reningsverket är beläget på södra delen av Näslandet i Botkyrka kommun. Fastighetsbeteckning 
Hörningsholm 2:45. Recipient är Himmerfjärden söder om Näslandet.  
 
Miljöpåverkan 
Himmerfjärdsverkets allt överskuggande miljöpåverkan är på recipienten. Verksamheten ger 
upphov till utsläpp av renat avloppsvatten till recipienten (Himmerfjärden) och utsläpp till luft från 
värmepannor och slamtork. SYVAB:s huvudsakliga uppgift är att skydda recipienten från 
övergödning och drift och processer är anpassade efter recipientens bästa. 
Kvävereningssteget medför återföring av kvävgas till luft. Driften av reningsverket kräver elektrisk 
energi och kemikalier, i huvudsak fällningsmedel och kolkälla.  
 
 
3. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 
 
VD har det övergripande ansvaret för miljöarbetet inom bolaget och ansvarar för att styrelsens 
direktiv verkställs samt rapporterar tillbaka till styrelsen. I företagets ledningsgrupp ingår VD, 
processchef, driftchef och ekonomichef. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processchefen har det övergripande ansvaret för verkets reningsprocesser, hur avloppsvattnet ska 
behandlas för att reningsresultaten ska uppnås, och att processerna utvecklas för att minimera 
miljöbelastningen. Processchefen har också det operativa ansvaret för att innehålla bolagets 
tillståndsvillkor och de förordningar och föreskrifter som berör processavdelningens verksamhet 
angående kemiska produkter, miljöfarlig verksamhet, rening av avlopp, egenkontroll samt att 

VD 

STÖD DRIFT  PROCESS 
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laboratoriets verksamhet organiseras och genomförs med avseende på drift- och utsläppskontroll 
och kontroll av slamkvalitén. 
 
Driftchefen har det övergripande ansvaret för drift och underhåll av reningsverket och övriga 
anläggningar samt att reningsprocesserna kan drivas som processavdelningen önskar. Driftchefen 
har det operativa ansvaret för att förordningar och föreskrifter efterlevs när det gäller hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, förebyggande åtgärder för att begränsa olyckor, för hantering och 
deponering av avfall samt för de delar inom driftavdelningens verksamhet som berör kemiska 
produkter, rening av avloppsvatten, egenkontroll och att energianvändningen och resursåtgång 
inom bolagets verksamhetsområden kan minimeras  
 
Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för bolagets administrativa funktioner, personal, 
ekonomi och IT. I avdelningens funktion ingår också utveckling av ledningssystem, interna 
revisioner, kvalitetssäkring, myndighetskontakt, industrikontroll och att miljörapporter tas fram. 
 
 
4. TILLSTÅND FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET  
 
Sammanfattning av gällande tillståndsbeslut 
 
Datum Myndighet Beskrivning 
1971-07-30 Koncessionsnämnden Tillstånd enligt Miljöskyddslagen att i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget i 
ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet 
angivit, på fastigheten Hörningsholm 2:45, 
Södertälje kommun, Stockholms län, anordna 
upplagsplats för avfallsprodukter från bolagets 
reningsverk vid Himmerfjärden, avleda rökgaser 
från den till reningsverket hörande panncentralen 
samt från gasfackla och slamtorkugnarna samt att 
släppa ut ventilationsluft från reningsverkets 
bergrumsanläggning. 

1990-04-27 Koncessionsnämnden Tillstånd enligt Miljöskyddslagen att iordningställa 
ett upplag på fastigheten Hörningsholm 2:45, 
Botkyrka kommun och där deponera 150 000 m3 
avvattnat rötslam.    

1996-04-19 Koncessionsnämnden Tillstånd enligt miljöbalken att efter rening i 
Himmerfjärdsverket släppa ut avloppsvatten samt 
genomföra ansökta utbyggnader och förändringar 
av reningsanläggningen. Tillståndet gäller för en 
inkommande vattenmängd av 130 000 m3 per dygn 
som årsmedeltal. 

2001-02-28 Stockholms tingsrätt Förlängning av utrednings- och redovisningstiden 
till den 31 november 2003, avseende redovisning 
av halter i utsläpp och mängder av BOD, 
totalfosfor, totalkväve och ammoniumkväve. 
Redovisningen skall göra det möjligt att bestämma 
utformningen av begränsningsvärden.  

2004-04-21 Stockholms tingsrätt Förlängning av utrednings- och redovisningstiden 
till 15 juni 2007 med förslag till slutliga villkor för 
BOD och totalfosfor. Miljödomstolen undanröjer 
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det provisoriska villkoret avseende N-tot. 
2007-03-06 Stockholms tingsrätt Förlängning av utredningsuppdraget endast för 

redovisningen av utsläppshalter av kväve och 
fastställer slutliga villkor för fosfor och BOD. 
SYVAB har överklagat beslutet. 

2007-07-03 Botkyrka kommun Föreläggande om försiktighetsmått gällande ändrad 
gashantering på Himmerfjärdsverket. 

 
 
Anmälningar och ansökningsärenden 2007 
Datum  Ärende 
2007-04-23 Anmälan av ändrad gashantering i befintlig verksamhet 
2007-07-18 Anmälan avseende användning och framställning av ozon 
2007-08-27 Ansökan om tillstånd till mottagning och rötning av externt organiskt material 
2007-11-01 Anmälan gällande innehav av köldmedia 
 

Kontrollprogram och rutiner för egenkontroll 
Fastställt kontrollprogram för kontroll av utsläpp av avloppsvatten i överensstämmelse med 
föreskrift NFS 1990:14. Botkyrka kommun 1997-04-23.  
Kontrollprogram för recipienten. Länsstyrelsen 1997-02-03. 
Reviderat kontrollprogram för SYVAB:s slamupplag. Länsstyrelsen 1981-01-19. 
 
Tillsynsmyndighet 
Botkyrka kommun, Miljöförvaltningen 
 
Beslutande myndighet 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 
 
 
5. VERKSAMHETENS OMFATTNING  
 
Avloppsmängd, slammängd och gasmängd 
Reningsverkets processer har gått kontinuerligt under hela året. Totalt har Himmerfjärdsverket renat 
34 miljoner m3 avloppsvatten och producerat 6 000 ton TS avloppsslam och 3,7 Mm3 rötgas. 
Följande diagram visar dygns- och månadsvariationen av verksamhetens omfattning över året. 
 
  Flöde till verket 2007 

Flöde 2007                                                                                      
Årsmedel   93700 m3/h
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  Gasproduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Slamproduktion 2007 

Slamproduktion 2007                                            
Årsmedel 498 ton TS/månad
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6. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN 

Provisoriska villkor 
- Resthalterna av organiskt material och fosfor i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde 
och årsmedelvärde inte överskrida följande värden: 
 

BOD7:  15 mg/l 
P-tot:  0,5 mg/l 

 
Sammanställning av uppmätta värden under året framgår av följande diagram, där både 
månadsmedelvärde och årsmedelvärde redovisas för 2007. Det provisoriska villkoret P1 har 
innehållits, med avseende på BOD och totalfosfor. Årsmedelvärdet för BOD är < 3,6 mg/l och för 
Tot-P är årsmedelvärdet 0,24 mg/l. När det gäller utsläpp av kväve är Himmerfjärden undantagen 
kravet för utsläpp av avloppsvatten som måste undergå mer långtgående kväverening. Undantaget 
gäller under tiden 15 december 2006 till 31 december 2008, enligt NFS 1994:7, 5 §. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gasproduktion 2007                                                 Årsmedel 
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 Behandlat avloppsvatten 2007 

BOD-halt, månadsmedelvärde                                               
Årsmedelvärde < 3,6 mg/l
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 Behandlat avloppsvatten 2007 

Tot-P, månadsmedelvärde                                     
Årsmedelvärde 0,24 mg/l
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 Behandlat avloppsvatten 2007 

N-TOT, månadsmedelvärde                                                          
Årsmedelvärde 22 mg/l
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- Föroreningar som sker genom bräddning vid reningsverket skall inrymmas i ovan angivna 
värden. 
 
Provtagning och analys av avloppsvatten som bräddas vid reningsverket sker i en gemensam 
provtagningspunkt, där allt behandlat avloppsvatten samlas innan utsläpp till recipient. 
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Slutliga villkor och kommentarer 
- Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad SYVAB åtagit sig i 
koncessionsansökan. 
Verksamheten skiljer sig inte från vad som beskrivits i ansökan till Koncessionsnämnden för 
miljöskydd 1996-04-19.  
 
- Utbyggnad av teknik med fluidiserande bädd skall vara slutförd senast 31 december 1996. 
Utbyggnaden av teknik med fluidiserad bädd var slutförd 1996. 
 
- Val och byte av fällningskemikalier får ske endast efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 
Fällningskemikalien järnsulfat har inte bytts ut. För att klara fosforvillkoret tillämpas efterpolering 
med polyaluminiumklorid. 
 
- Bolaget ska reglera tillrinningen i syfte att utjämna flödet och begränsa bräddningar. 
Vid tillfällen med hög tillrinning tillämpas dämning i tunnelsystemet. 
 
- Bräddning får endast ske genom därför avsedd utloppsledning. Planerad bräddning ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 
Ingen bräddning har förekommit under 2007. Vid planerad bräddning i reningsverket och vid 
oplanerad bräddning vid pumpstationerna underrättas tillsynsmyndigheten rutinmässigt. Det vatten 
som bräddats förbi reningsverkets biologiska steg avleds via ordinarie utloppstuber. 
 
- Vid driftstörningar skall bolaget vidta åtgärder för att motverka vattenförorening och andra 
olägenheter för omgivningen. Tillsynsmyndigheten skall snarast underrättas vid sådana tillfällen. 
Tillsynsmyndigheten underrättats rutinmässigt om driftstörningar. Dessa har inte medfört några 
överskridanden av utsläppsvillkoren. 
 
- Slamhanteringen skall ske så att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 
Inga klagomål har kommit till bolagets kännedom. 
 
- Buller från anläggningen får utomhus vid bostadsbebyggelse inte överskrida: 

50 dB (A) dagtid, kl 07 - 18 
45 dB (A) kvällstid, kl 18 - 22 
40 dB (A) nattetid, kl 22 – 07 

Det har inte förekommit några klagomål från omgivningen. Några verksamheter som ökar 
bullernivåerna har inte tillkommit. 
 
- All metangas från bioreaktorerna skall samlas upp och förbrännas. Vid haverier på gasutrustning 
skall bolaget vidta åtgärder för att minimera utsläppen. 
All metangas från bioreaktorerna har samlats upp och förbränts i pannor, tork och fackla. 
 
- Utsläppen av kväveoxider från förbränningen av rökgaser får som riktvärde inte överskrida 0,10 g 
NOX/MJ. 
Utsläpp av kväveoxider har den 18 oktober 2007 uppmätts till 0,012 g NOX/MJ. 
 
- Stofthalten i rökgaserna från slamtorken får riktvärdet inte överskrida 0,05 g/Nm3 torr gas. 
Stofthalten har den 28 januari 2008 uppmätts till 0,0034 g/Nm3. 
 
- Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna skall bolaget vidta åtgärder för att motverka 
störningarna. 
Risken för att lukt uppstår från det torkade slammet har undanröjts genom att slammet flyttats och 
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lagts ut i tunnare skikt i väntan på packning i storsäck och borttransport. 
7. UTSLÄPP TILL LUFT 
 
Resultaten från de senaste mätningarna redovisas i tabellen nedan. Kontroll av utsläpp till luft sker 
dels i rökgaskanaler från pannorna och dels i ventilationen från torkanläggningen. 
Torkanläggningen har under 2007 varit i drift under större delen av året. Mätningar för kontroll av 
utsläpp till luft utförs vartannat år av Vattenfall (tidigare Swedpower) från Nyköping som är 
ackrediterade (nr 1683) för provtagning och analys av luftmätningar. Nästa mätning sker hösten 
2009. Utförandet, resultat och metod sammanställs i en separat rapport från Vattenfall och tillsänds 
tillsynsmyndigheten. Mätningarna från den senaste kontrollen visar på en stabil nivå med relativt 
låga halter. Villkorsvärdet för NOx är 100 och för stoft 50. 
 
Utsläpp till luft 

 
 
 
 
 

 

 

 

8. KONTROLL ENLIGT FÖRESKRIFTER 

Kontroll av utsläpp från reningsverk 
Utsläppskontrollen sker i enlighet med Naturvårdsvekets direktiv och riktlinjer för kontroll av 
utsläpp till vatten, NFS 1990:14, med avseende på provuttag, vattenanalys, mätutrustning, mätplats, 
underhåll, funktionskontroll och rapportering, samt krav på utbildade provtagare och kontroll av 
vatten vid ackrediterade laboratorier, NFS 1990:11. Från och med 2006 utför SYVAB inte längre 
några ackrediterade analyser på eget laboratorium utan anlitar Alcontrol Laboratories i Linköping 
för den obligatoriska utsläppskontrollen. 
Provtagningen under året har omfattat 356 dygnsprover, detta motsvarar en tillgänglighet på 98 %. 
Utebliven provtagning beror i första hand på strömavbrott och missöden vid provtagning. Resultat 
av de enskilda mätningarna och analysresultaten redovisas tillsynsmyndigheten löpande varje 
kvartal, dels för det aktuella kvartalet och dels som medelvärden under det senaste fem åren. 
 

Kontrollparametrar, 
NFS 1990:14, 3§ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År Panna 
NOx/MJ 

Tork 
mg stoft/m3 

1997 22 3 
1999 19 - 
2001 13 - 
2003 17 1,5 
2005 20 11 
2007 12 3,4 

Parameter Antal 
prov 

Årsmedel 
värde 

Högsta 
halt 

Total 
mängd 

BOD-7, mg/l 51 dp < 3,6 17 < 130 ton 
COD-Cr, mg/l 50 vp < 30 40 < 1040 ton 
P-tot, mg/l 50 vp 0,24 1,2 8,2 ton 
N-tot, mg/l 51 vp 22 28 720 ton 
NH4-N, mg/l 51 vp 3,0 8,9 110 ton 
Hg, ug/l 12 vp < 0,13 <0,13 < 4,7 kg 
Cd, ug/l 12 vp <0,11 <0,12 < 4,1 kg 
Pb, ug/l 12 vp < 1,3 3,0 < 49 kg 
Cu, ug/l 12 vp 11 22 410 kg 
Cr, ug/l 12 vp 2,4 5,0 82 kg 
Ni, ug/l 12 vp 6,3 9,9 220 kg 
Zn, ug/l 12 vp 17 34 600 kg 
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Reningsresultatet är bra för 2007. Flödet till verket har varit lågt, trots en relativ regnig sommar. 
Tack vare att skivdiskfiltren kom igång i maj har sandfiltren inte blivit överbelastade och halten 
susp i utgående vatten har varit låg. Det gör att anläggningen klarar gällande krav. Fluidbädden har 
varit avstängd hela året, vilket också gör att susp-belastningen på filtersteget har varit lägre än 
normalt. Lägre suspenderad substans resulterar också i lägre BOD-halter än tidigare. 
Kvaliteten på metallanalyserna har försämrats med en ökad detektionsgräns för Cd, Pb och Hg. 
Analysnoggrannheten av koppar och krom måste ifrågasättas, då parallellanalyser med annat 
laboratorium ger betydligt lägre halter. 
 
Avvikande mätning 
För en provvecka (vecka 15) finns inga mätresultat, pga. ett missförstånd med analyslaboratoriet, 
Den uppmätta halten 12 mg/l för P-tot vecka 5 utgår. Värdet är orimligt. COD vecka 40 utgår 
också. Det analyserade värdet 81 mg/l är orimligt. Interna mätningar på verkets laboratorium stärker 
antagandet. 
 
Bräddning 
Bräddning kan förekomma vid pumpstationerna Eolshäll och Pilkrog, i samband med 
underhållsarbete och vid haverier. I verket kan bräddning av låggradigt renat avloppsvatten 
förekomma vid extrema flöden (nederbörd och snösmältning). 
Under 2007 har inga bräddningar förekommit. 
 
Analys av avloppsslam 
Omfattning och utförandet för kontroll av slamkvaliteten sker enligt Naturvårdsverkets direktiv i  
NFS 1994:2, föreskrifter om skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket. Analyserna är  
utförda av Alcontrol Laboratories.  
Allt slam från reningsprocesserna, primärslam och överskottslam, pumpas till verkets rötkammare. 
Det rötade slammet avvattnas till 22-25 % TS i centrifugerna. En tredjedel av det avvattnade 
slammet har under 2007 torkats till 94 % TS. Merparten av det torkade slammet används till 
skogsgödsling. Resten av det torkade slammet och allt avvattnat slam har Ragnsells avyttrat. 
Medelhalt och högsta halt av årets mätningar av avvattnat slam framgår av sammanställningen i 
följande tabell.  
 
Analys av avloppsslam, SNFS 1994:2, 11 §. 
Parameter Antal 

prov 
Års 

medelvärde 
Enhet Högsta 

halt 
Krav för 
spridning 

TS 12 mp 25 %   
GF 12 mp 59 % av TS   
pH 12 mp 7,7    
Tot-P 12 mp 3,1 % av TS   
Tot-N 12 mp 4,7 % av TS   
NH4-N 12 mp 1,0 % av TS   
Pb 12 mp 23 mg/kg TS 26 < 100 
Cd 12 mp 0,73 mg/kg TS 0,85 < 2 
Cu 12 mp 300 mg/kg TS 310 < 600 
Cr 12 mp 30 mg/kg TS 35 < 100 
Hg 12 mp 0,9 mg/kg TS 1,5 < 2,5 
Ni 12 mp 24 mg/kg TS 29 < 50 
Zn 12 mp 710 mg/kg TS 770 < 800 
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Metallhalterna i slammet klarar gränsvärdet för användning av slam i jordbruket, SFS 1998:944, 20 
§. För zink är marginalen inte lika god som för övriga metaller. Månadsvariationen av metallerna 
redovisas i följande diagram. Krom och zink som tidigare var klart förhöjda ligger idag på en 
normal nivå, för kommunalt avloppsslam. Näringsämnen och övriga föroreningar är i samma nivå 
som tidigare år. 
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Cu och Zn i slam 2007
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9. ANDRA UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖPÅVERKAN  

Andra mätningar och kontroller omfattar recipientkontroll och kontroll av lakvattenpåverkan samt 
en utökad kontroll av utgående vatten, inkommande föroreningsbelastning och utökad kontroll av 
slammets sammansättning. 
 
Recipientkontroll 

Cd och Hg i slam 2007
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Himmerfjärdsverkets allt överskuggande miljöpåverkan är på recipienten. Förhållandena i denna 
undersöks kontinuerligt efter ett omfattande kontrollprogram. I skrivande stund är recipient 
rapporten för år 2007 inte klar. Rapportering sker till Länsstyrelsen i Stockholms län, som är 
tillsynsmyndighet. 
 
Kontroll av lakvattenpåverkan 
Kontroll av lakvattenpåverkan sker i enlighet med ett kontrollprogram som Länsstyrelsen fastställt. 
Kontrollparametrarna är konduktivitet, N-tot och koppar. Kontrollen utfördes på våren och hösten. 
Resultatet framgår av följande tabell där årets mätningar redovisas. Resultatet från mätningarna 
indikerar inte på någon märkbar förändring. Sett över en längre tidsperiod har halten av kväve ökat i 
provpunkt R7302 och R7303. Mätning av kopparhalten under 2007 är inte användbara då 
laboratoriet övergått till en mindre känslig analysmetod. 
Lakvatten från anläggningen samlas upp och återförs till reningsanläggningen.  
 

 
Lakvattenkontroll 2007 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Trenddiagram för kopparhalten 
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Datum Provpun
kt 

Konduktivitet 
mS/m 

N-tot 
mg/l 

Cu 
mg/l 

2007-05-09 L1 162 73 0,03 
 R7302 201 33 < 0,01 
 R7303 48,1 1,3 < 0,01 
 BH7304 52,8 0,41 < 0,01 
 BH7305 47,4 0,10 < 0,01 
2007-10-30 L1 160 60 0,02 
 R7302 50,5 37 < 0,01 
 R7303 49,8 1,7 < 0,01 
 BH7304 67,4 0,50 < 0,01 
 BH7305 49,6 < 0,1 < 0,01 
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Trenddiagram för kopparhalter 
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Trenddiagram för kvävehalter 
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Trenddiagram för kvävehalter 
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Utökad kontroll  
Den utökade kontrollen av inkommande vatten omfattar och utförs på samma sätt som 
utsläppskontrollen. För utgående vatten och avvattnat slam analyseras utöver föreskrifterna 
ytterligare parametrar för att bedöma förändringar i belastningen på verket och miljön. En 
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sammanställning av genomförda mätningar redovisas i följande tabeller. 
                 
Inkommande 
föroreningsbelastning 
2007   
  
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utökad utsläppskontroll 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Antal 
prov 

Medel 
värde 
(mg/l) 

 Parameter Antal  
prov 

Medel 
värde 
(ug/l) 

BOD-7 51 dp 160  Hg 12 vp 0,16 
COD-Cr 51 vp 470  Cd 12 vp 0,14 
P-tot 51 vp 6,2  Pb 12 vp 3,7 
N-tot 51 vp 38  Cu 12 vp 59 
NH4-N 51 vp 23  Cr 12 vp 7,3 
SS 54 dp 264  Ni 12 vp 11 
PO4-P 105 dp 3,0  Zn 12 vp 110 
TOC 51 vp 130  Ca 2 vp 41 
Fe 2 vp 3,5  As 2 vp 1,7 
K 2 vp 18  Ba 2 vp 28 
Mg 2 vp 7,6  Co 4 vp 1,3 
Na 2 vp 75  Mn 4 vp 66 
S 2 vp 20  Ag 4 vp < 2 
Al 2 vp 2,3     

Parameter Antal 
prov 

Medelvärde Enhet 

SS 340 dp 2,6 mg/l 
PO4-P 342 dp 0,13 mg/l 
NO3-N online 18 mg/l 
TOC 51 vp 10 mg/l 
Ca 2 vp 36 mg/l 
Fe 2 vp 0,11 mg/l 
K 2 vp 17 mg/l 
Mg 2 vp 7,6 mg/l 
Na 2 vp 75 mg/l 
S 2 vp 25 mg/l 
Al 2 vp 153 ug/l 
As 2 vp < 1 ug/l 
Ba 2 vp 2,1 ug/l 
Co 3 vp 1,5 ug/l 
Mn 3 vp 42 ug/l 
Ag 3 vp < 3 ug/l 
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Utökade slamanalyser 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätningarna i inkommande vatten visar på något högre halter (5-10%) för BOD, COD, fosfor och 
kväve. För övriga parametrar är skillnaden mot förra året inte lika tydlig, med undantag för krom. 
Skälet till ökningen av näringsämnen kan bero på ett lägre avloppsflöde under 2007 än 2006. För 
krom är det sannolika skälet till ökningen en försämrad analysnoggrannhet. 
Mätningarna av utgående vatten visar på halter i samma nivå som tidigare år, undantaget 
suspenderad substans som minskat från 11 mg/l (2006) till 2,6 mg/l. Främsta skälet till en minskad 
belastning av SS är en förbättrad funktion av skivdiskfiltren. 
Slamanalyserna visar inte på någon förändring av kvaliteten jämfört med 2006. 
 

10. DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER 

Förbättrade åtgärder 
I den löpande verksamheten byts äldre utrustning kontinuerligt ut mot nya och mer energisnåla. 
Utbytet av gammal elektrisk utrustning har även i år som för förra året prioriterats för att säkra 
driften. Personalen utbildas fortlöpande. 
Ett nytt datasystem har installerats, för att förbättra och förenkla övervakningen av driften. 
Funktionen för att dosera rätt mängd fällningskemikalier har optimerats. 
Arbetet med att registrera utrustning i det befintliga datasystemet för förebyggande underhåll har 
pågått under hela året. Systemet underlättar planering och genomförandet av kontroll, underhåll och 
service. 
 
Besiktningar 
En granskning och bedömning av egenkontrollen genomfördes tillsammans med 
tillsynsmyndigheten, under november månad. Den slutliga rapporten med noterade brister tillsänds 
tillsynsmyndigheten separat. 

Parameter Antal 
prov 

Års- 
medelvärde 

Enhet 

K 12 mp 0,16 % av TS 
Ca 12 mp 2,4 % av TS 
Mg 12 mp 0,33 % av TS 
Na 2 mp 0,064 % av TS 
S 2 mp 1,3 % av TS 
Al 2 mp 1,8 % av TS 
Mn 2 mp 0,021 % av TS 
Cl 2 mp 340 mg/kg TS 
Co 2 mp 9,2 mg/kg TS 
Ag 12 mp 1,9 mg/kg TS 
Sn 12 mp 15 mg/kg TS 
Nonylfenol 12 mp 18 mg/kg TS 
PAH 12 mp 0,53 mg/kg TS 
PCB 12 mp 0,061 mg/kg TS 
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11. DRIFTSTÖRNINGAR 

Förhållandena under året, allmän information 
Dosering av metanol (kolkälla) stängdes av den 2 januari.  
Inget behov av efterpolering efter skivdiskfilter 
Beredskapspersonalen är inte längre på plats i verket, utan övervakningen sker hemifrån. 
Inga allvarliga tillbud eller driftstörningar som medfört en ökad belastning på miljön har 
förekommit under året. 
 
Tillbud och störningar, klagomål och åtgärder 
- Slamflykt i början på året ger P-tot halt på 1,2 mg/l (12-15/2). 
- Kalibrering av heptadosering (sep), upptäckt av felvisning. 
- Utsläpp av lut från Spendrups under september. 
- Partikelsläpp från filter 10 i oktober ger högre COD värde. 
- Linje 3 avstängd för reparation av skrapa i mellansedimentering. 
- Centrifugkrångel ger mycket skum i DeAmmon-anläggningen 
- Skumdämpare tillsätts under december innan centrifugering. 
 
 
12. RÅVAROR OCH ENERGI 

Projektet att tillvarata överskottsgas har fortlöpt under året men väntas vara klart först under 2008. 
Planerna för att ta emot externt material för biogasproduktion fortskrider. 
Allt producerat slam används till sluttäckning av deponier, råvara vid jordtillverkning och som 
gödningsmedel för jordbruk och skogsbruk. 
Utnyttjad energi återanvänds så långt som möjligt för uppvärmningsändamål. 
Huvudpumpar har renoverats, vilket medfört lägre energiförbrukning. 

Processen vid 
flotationsanläggnin
gen har optimerats, 
med lägre 
energiförbrukning 
som följd. 

Installation av förtjockarcentrifug har minskat uppvärmningsenergin i rötkammrarna. 
 
Energianvändning 2007 
 

 

 

 

 

13. KEMISKA PRODUKTER  

Kemikaliehantering  
Förbrukning av kemikalier och råvaror utgörs främst av processkemikalier, eldningsolja och 

Försörjning 2005 MJ 2006 MJ 2007 mängd 2007 MJ 
El 84 593 715 96 904 800 24,133 MWh 86 872 345 
Olja EO1 2 094 960 180 600 6 m3 216 720 
Rötgas 48 288 000 49 155 600 1,78 Mm3 42 720 000 
Summa 134 976 675 146 241 000  129 809 065 
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mineralolja. Övriga kemikalier används i betydligt mindre omfattning och förbrukas i samband med 
rengöring, reparationer, underhållsarbeten och vid beredning av reagens- och analyslösningar. 
Processkemikalierna som hanteras i större mängder levereras med lastbil i pulverform eller vätska 
och förvaras i avgränsade utrymmen, i större säckar, i invallade tankar eller övertäckta 
upplösningsbassänger. Risken för utsläpp eller läckage är små. Mineralolja förvaras i tunnor i ett 
separat förråd med skydd för spill och läckage. 
Alla varor och tjänster som upphandlats har bedömts efter funktion, kvalitet, nytta, säkerhet, miljö- 
och hälsopåverkan och pris. Vid större upphandlingar av t.ex. el och processkemikalier tillämpas  
LOU, lagen om offentlig upphandling. 
Bedömningen är gjord mot Kemikalieinspektionens databaser för riskeliminering och utfasning av 
kemiska ämnen. Utvärderingen visar att hanteringen på verket av de ämnen som 
Kemikalieinspektionen uppmärksammat inte leder till några utsläpp till miljön. Dessa ämnen 
neutraliseras, fälls ut i slam, bryts ned i processerna eller omhändertas som farligt avfall. 
 
Processkemikalier 
Kemikalieförbrukningen under 2007 motsvarar tidigare års förbrukning, med undantag för metanol 
och fosforsyra. Eftersom kvävereningen varit avstängd under året har behovet av en kolkälla och 
näringsämnen inte varit aktuellt vid denitrifikationsprocessen. Även förbrukningen av svavelsyra 
(vid rengöring av sandfilter) och efterpolering med aluminiumklorid har minskat tack vare 
förbättrade slamegenskaper och en förbättrad funktion av skivdiskfilter. 
 
Kemikalier för underhållsarbeten 
De produkter som används mest vid underhållsarbeten är olika typer av mineralbaserade icke-
klorerade hydrauloljor och smörjoljor. Olja hanteras på sådant sätt att riskerna för spill och utsläpp 
elimineras. All förbrukad mineralolja samlas upp som spillolja och transporteras bort som farligt 
avfall. Förbrukningen har varit i samma nivå som tidigare. 
 
Analyskemikalier 
Typiska kemikalier är syror och baser samt reagens- och analyskemikalier. Uppskattningsvis 
uppgår förbrukningen till mindre än 100 kg per år.  
 
Tabell. Råvaror och kemiska produkter 2007 
Produktnamn Inköpt 

mängd 
2006 (ton) 

Inköpt 
mängd 
2007 (ton) 

Användnings- 
område 

Farok
od 

Riskfraser 

Hepta, järnsulfat 1 800 1 980 Fällning av fosfor Xn R22 
PAX, 
aluminiumklorid 

920 464 Flockningsmedel Xi R36, R66 

Polymer 37 52 Slamavvattning ingen ingen 
Nutiox, kalciumnitrat 41 98 Syresättning av 

ledningar 
Xn, O R22, R8 

Fosforsyra 24 0 Näringsämne vid 
denitrifikation 

C R34 

Metanol 1 400 71 Kolkälla vid 
denitrifikation 

F, T R11 
R39/23/24/25 

Svavelsyra 23 0 Rengöring av 
sandfilter 

C R35 R37 R14 

Soda 0,5 0 pH-justering av 
renvatten 

Xi R36 

Mineralolja   Smörjning av 
motorer och 
pumpar 

ingen ingen 
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14. KÖLDMEDIA  

 
Totalt finns i anläggningen 8 st. aggregat med en sammanlagd mängd av 32,6 kg köldmedia. 
Aggregaten används för luftkonditionering av kontor, datarum och ställverk. Aggregatbeteckning, 
typ av köldmedia och mängd framgår av tabellen. Två nya aggregat har anmälts under året. 
Rapporter från den årliga kontrollen av köldaggregat tillsänds tillsynsmyndigheten separat. 
 
Tabell. Aggregatförteckning 2007 

 

 

15. AVFALL 

            Tabell. Avfall för externt omhändertagande 2007 

Avfallstyp Avfallskod 2006 2007 Transportör/ 
Mottagare 

Brännbart, ton 20 01 01 17,6 12,6 SÅAB/         Tveta 
Grovsorterat, ton 20 01 99 7,7 6,6 SÅAB/        Gladö 

Kvarn 
Osorterat, ton 20 03 01 1,9 4,9 SÅAB/         Tveta 
Wellpapp, ton 15 01 01 1,6 1,3 SÅAB/          Tveta 
Träavfall, ton 17 02 01 2,6 5,6 Stena 
Järnskrot, ton 17 04 05 13,5 2,7 Stena 
Elektronikavfall, ton 16 02 13 3,3 0  
Aluminiumskrot, ton 17 04 02 0,2 0  
Kabelskrot, ton 17 04 11 2,3 0  
     
Spillolja, liter 13 01 10/ 

13 02 05 
0 0  

Oljefilter, kg 16 01 07 0 0  
Reagenskyvetter, kg 16 05 06 38 1200 Schenkel/HachLange 
COD-rör, kg 16 05 06 0 210 Schenkel/HachLange 
Lysrör, antal 20 01 21 400 300 SYVAB/Gladö Kvarn 
Blybatterier, kg 16 06 01 300 0  
Färgrester, liter 08 01 11 0 0  
Kylmöbler, antal 16 02 11 2 0  

Aggregat Nr Användnings- 
sätt 

Fyllnads- 
mängd 

(kg) 

Köldmedie- 
typ 

Installerad Kontroll-
rapport 
Datum 

KA1 (KM1) Luftkonditionering 8,00 R417A  2007-12-17 
KA2 Luftkonditionering 4,00 R407C 2002 2007-10-17 
KA3 Luftkonditionering 1,00 R407C 2002 2007-10-17 
KA4 Luftkonditionering 2,30 R407C 2003 2007-10-17 
KA5 Luftkonditionering 4,50 R407C 2007 2007-10-17 
KA6 Luftkonditionering 4,60 R407C 2007 2007-10-17 
KA7 Luftkonditionering 1,00 R407C 2007 saknas 
KA8 (VKA1) Luftkonditionering 7,2 R407C 2006 2007-10-17 
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Avfall från verksamheten utgörs till största del av kommunalt avfall. Mindre mängder av bygg och 
rivningsavfall uppstår i samband med underhåll- och reparationsarbete. Farligt avfall utgörs av 
oljeavfall, kemikalierester, lysrör och batterier. Under året har förbrukande analyskemikalier och 
trasiga lysrör transporterats bort som farligt avfall. En större förändring av analysrutinerna från 
traditionella fotometriska metoder till enklare och snabbare kyvettmetoder har minskat mängden av 
kemikaliespill till vatten. I stort sätt allt omhändertas sedan 2007 med returleveranser av förbrukade 
kyvetter till producenten, oavsett om det är farligt avfall eller inte. På laboratoriet har en analys av 
COD genererat ett farligt avfall, nämligen kvicksilverlösningar som används som reagens vid 
analys av COD. 
 

16. RISKER TILL OLÄGENHET 

Risker och rutiner för att identifiera risker 
En översiktlig riskbedömning sker rutinmässigt och löpande i samband med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, och omfattar olägenheter för människors hälsa samt risker för olyckor och 
tillbud samt kemikaliehantering. Rutiner för kontinuerlig riskidentifiering och fortlöpande 
förbättringar sker inom ramen för egenkontrollen och miljögenomgångar. 
 

17. PRODUKTERNAS MILJÖPÅVERKAN  

Avvattnat slam 
Allt avvattnat slam har avyttrats av Ragnsells, i huvudsak till jordbruk och jordtillverkning. 
Diagram nedan redovisar en sammanställning av avyttringen. En tredjedel av det slam som 
producerats under 2007 har torkats för användning i skogsbruk. Återanvändning av allt slam är både 
miljöriktigt och lämpligt och uppfyller de nationella och regionala miljömålen för slamanvändning. 
Kvaliteten för slam från Himmerfjärdsverket uppfyller metallkraven enligt gällande regelverk och 
de riktlinjer som rekommenderas för organiska miljögifter och kommande krav för ytterligare 
metaller. Föroreningsinnehållet i slammet från Himmerfjärdsverket skiljer sig inte från slam som 
produceras vid andra större reningsverk, med undantag för zink som är högre. 
Efterfrågan av slam har under året varit större än producerad mängd vilket medfört att slamlagret 
minskat med 8500 ton avvattnat slam. 
 
Slamdisponering 2007 
 

Slamavyttring 2007                                                 
Totalt 8106 ton TS
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Transport 
Slam transporteras med lastbil och släp. Varje transport uppgår till 30-35 ton slam. Antalet 
transporter i förhållande till det totala transportbehovet för verksamheten i övrigt framgår av 
tabellen nedan. I storleksordningen hälften av alla transporter utgörs av slamtransporter. Antalet 
slamtransporter minimeras genom att transportera slam med både lastbil och släp samt att maximera 
mängden torkat slam i förhållande till mängden avvattnat slam. Fyra transporter av avvattnat slam 
motsvarar en transport av torkat slam. 
Antalet lättare godstransport är uppskattat till 2 per dag. Tidigare uppskattning på 2 per vecka är i 
underkant. 
 
Tabell. Antal transporter 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behandlat avloppsvatten 
Allt avloppsvatten har samlats upp och renats innan utsläpp. Det behandlat avloppsvatten uppfyller 
de nationella och regionala miljömålen med avseende på utsläpp av fosfor, mindre än 0,3 mg/l. 
 
Gasanvändning 
Hälften av allt rötgas som producerats har används för uppvärmning och torkning av slam. 
Överskottet har förbränts i facklan. Behovet av förbränningsolja under 2007 har därmed kunna 
minimirats. Slamtorkanläggningen har körts så mycket som möjligt med tanke på tillgång på biogas 
och driftstörningar. 
 
Användning av rötgas 

Typ av transport 2006 2007 
Fällningskemikalie 72 73 
Polymer 12 17 
Metanol 36 3 
Övriga kemikalier 20 29 
Slamtransport 270 602 
Brännbart avfall 18 18 
Sorterat avfall 9 13 
Lättare godstransport 80 520 
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Gasförbrukning 2007                                                      
Totalt 3,7 Mm3

1,11
0,67

1,91

0,00
1,00
2,00

3,00
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Grödinge den 31 mars 2008 
 
 
Lars Gunnarsson 
VD 


