Kvartalsrapport 4 for Himmerfjardsverket 2019
Tillstindsgiven verksamhet

Miljodomstolen har meddelat Syvab tillstand att ta emot och behandla 130 000 m® avloppsvatten per dygn
samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillstandsmangderna ar angivna pa érsbasis.

Krav och kontroll

Det sirskilda utslappsvillkoret for BOD; ir 1 gillande tillstind faststillt till 8 mg/1 som ars- och grinsvirde
samt som kvartals- och riktvirde. Utslipp av kvive och fosfor ir i gillande tillstind faststillt till 8 mg/1
respektive 0,4 mg/1 som grinsvirde och drsmedelvarde.

I enlighet med Naturvardsverkets foreskrift (2016:6) om rening och kontroll av utslapp fran avloppsvatten
fran titbebyggelse ska utslipp av COD begrinsas till 70 mg/1 (hogsta koncentration som arsmedelvirde).
Enligt forordningen (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inforsel och utforsel
av kemiska produkter regleras krav for metallhalter vid anvandning av slam for jordbruksandamal.

Resultat

Generellt sett sags under kvartal 4 en forbittring av reningen jamfort med kvartal 3. Sammanriknat for
hela 2019 underskreds alla grinsvirden som arsmedelvirde. Riktvirdet f6r BOD; pa 8 mg/1 kunde ocksa
foljas under kvartal 4.

Under kvartalet lyckades vi ateruppna relativt god funktion pa vart avslutande reningssteg skivdiskfiltret.
Extra resurser frin var driftpersonal har tillsatts under andra halvan av 2019 f6r att forbittra driften av

anliggningen.

Nagra atgirder relaterade till filtren som utfordes och fortsatte under kvartal 4 var:

e Uppdaterad styrning av inloppsluckor for att minimera forbiledning av icke filtrerat vatten i
maskinerna.

e Reservdelshantering och dagliga rutiner har setts 6ver i anliggningen.

e Filter 4 renoverades.

e Digitala tryckgivare for spolvattnet har installerats till alla sex filter for att battre kunna folja upp
dess status.

Aven itgirder i det foreliggande denitrifikationssteget (fluidbidden) togs under kvartal 4, sisom:

e Till foljd av att vi hade stor marginal till reningskravet pa totalkvave minskades metanoldoseringen
for att skapa bittre forutsattningar for filtren. Vid minskad metanoldos sinks slamproduktionen
och dirmed minskar belastningen pa filtren.

e Aven fosforsyradoseringen minskades for att i sin tur minska behovet av att tillsitta
polyaluminiumklorid (PAX) till filtren for att uppna liga fosfathalter 1 utgaende vatten. En hog dos
av PAX har tidigare sammanfallit med bildande av mycket flytslam och 1 sin tur leder till en ojamn
belastning pa filtren.
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Under stora delar av kvartal 4 var niagon av vira étta reningslinjer i den biologiska reningen tagen ur drift
pga. forberedande arbeten infor driftsittningen av returslamluftningen (se nedan). Reningen fungerade
trots detta tillfredsstiallande.

Returslamluftningen kommer ha som funktion att h6ja den sa kallade slamaldern i den biologiska reningen
vid behov vilket vi ser som en forutsattning for bibehallen god kviverening under ombyggnationen, NKH,
da reningslinjer kommer tas ur drift for ombyggnad. Anliggningsdelen haller pa att driftsattas i skrivande
stund.

Slammets kvalitet har for fjirde kvartalet innefattats av gillande grinsvirden.
Avvikande mitningar
Flodesstyrd provtagning, provhantering och analys har utforts enligt plan.

Syvab Grodinge 2020-03-02
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Sara Sohr
Processchef
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Miingd och volym
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 2019

Utgaende vatten 11,6 9.4 9,2 11,8 421
(M)
Forbilett vatten, 0,368 0 0,014 0,25 0,637
vetket (Mm”)
Braddat vatten, 0 0,0001 0,0028 0,0076 0,0105
pumpstation (Mm?)
Avvattnat slam (ton) | 6 500 6900 5900 5 300 24 640
Utgiende BOD (ton) | 58 82 87 89 316
Utgiende COD (ton) | 377 359 392 476 1 604
Utgiende PTOT 2,5 3,8 4.9 3.9 151
(ton)
Utgiende NTOT 75 49 53 140 320
(ton)
Fordonsgas (Nm’) 512 600 615 500 596 500 618 400 2 343 000
Mottaget substrat 10 800 12 600 13 300 12 900 49 600
(ton)
Tabell nr 1, utgdende mingder.
Inkommande BOD 1462 1553 1368 1285 5 680
(ton)
Inkommande COD 4417 3990 3618 3593 15 390
(ton)
Inkommande PTOT | 41 40 36 a7 154
(ton)
Inkommande NTOT | 358 361 302 359 1382
(ton)

Tabell nr 2, inkommande mingder.

Provuttag 2019

Provtyp och provtagningsfrekvens
Miit BOD BOD NTOT/ NTOT/ COD/ Metaller | Slamdeklaration
period | dygns- | helgprov | NH4N®T NH4Na | PTOT manads- | manadsprov

prov Dygnsprov | helgprov | veckoprov | prov

Kvartal 1 | 10 3 10 3 13 3 3
Kvartal 2 | 11 2 11 2 13 3 3
Kwvartal 3 | 10 3 10 3 13 3 3
Kvartal 4 | 10 3 10 B 13 3 3
2019 41 11 41 11 52 12 12

Tabell nr 3
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Flodesmatning 2019
Tilltinning, flsde i m*/d
Mitperiod | Himmerfjirds- | Botkyrka Salem Sddertilje | Nykvarn Stockholm
verket Huddinge
Kwvartal 1 128 900 24 000 3160 29 400 1970 52 240
Kvartal 2 103 400 21.2949 2 260 23 300 1490 36 740
Kvartal 3 99 480 21 360 2270 21 400 1380 35 060
Kvartal 4 128 100 25101 3 560 31100 2260 54 800
2019 115 470 22 940 2810 26 300 1780 44 710
Villkor 130 000
Tabell nr 4.
Forbilett laggradigt renat avloppsvatten, i m*
Plats Datum Volym (m?*)
Himmerfjardsverket 11/2-12/2 126 200
15/2-26/2 37 400
7/3-28/3 204 600
6/8-7/8 1133
7/8 7 800
11/8-12/8 5 400
29/11 -30/11 28 260
16/12-20/12 226 500
Briddat avloppsvatten Datum Volym (m*)
Eolshill 1175 126
15/7 2420
28/9 418
8/12 720
18/12 6 900
Tabell nr 5, biddat avloppsvatten under 2019
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Lakvatten
Mitpunkt Provdatum Ledningsformaga | Kopparhalt Kvivehalt
(mS/m) (ug/1) (mg/1)
L1 (lakvatten) 15/4 172 0,96 120
11/10 151 0,98 46
R7302 15/4 102 4,02 113
(spolplattan) 11/10 104 2,7 13
BH 7304 (skog) 15/4 91 4,8 0,43
11/10 67 3,6 0,68
BH 7305 (bryn) | 15/4 107 483 57,3
10/6* 49,7 3,13 3,3
11/10 50,9 3.5 1,5
R 7303 (ing) 15/4 49,3 1.37 0,9
11/10 484 0,68 1,0
Tabell nr 6 Inga mitningar utfrda kvartal 1. Mitning utférs i apnil. * Om prov pga. onormala virden 15/4.
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Vattenanalyser 2019
Utgidende behandlat avloppsvatten, halter i mg/1

Minad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 3,55 30,0 9,3 0,056 6,45 3,43
Februari 4,90 31,8 10,3 0,213 6,83 3,14
Mars 5,84 33,6 11,0 0,306 5,70 1,56
April 6,40 32,8 11,0 0,27 4,80 0,20
Maj 0,93 36,2 12,6 0,36 4,85 0,08
Juni 9,70 44,0 13,5 0,56 5,43 0,11
Juli 11,5 49,0 13,5 0,52 4,58 0,30
Augusti 6,58 38,8 12,8 0,48 4,00 0,70
September 9,98 43.8 14,5 0,63 9,35 2,61
Oktober 9.53 45,0 14,8 0,51 10,8 0,78
November | 8,24 37,8 11,8 0,29 13,4 2,76
December | 6,48 40,3 113 0,25 11,5 3,23
Kvartal 1 4.9 922 10,3 0,21 6,4 2,80
Kvartal 2 8,5 37,4 125 0,39 2.1 0,12
Kvartal 3 9,6 43,3 13,5 0,54 5,9 1,60
Kvartal 4 7T 40,9 12,4 0,34 12 2,40
2019 7,5 38,1 12,0 0,36 7,6 1,90
Villkor 8 70 - 0,4 8 -

Tabell nr 7

Utgiende behandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Minad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan < 0,02 < 0,05 < 0,5 7.9 8,8 <09 3,69
Feb < 0,02 < 0,05 <05 8,0 11 <09 5.25
Mars < 0,02 < 0,05 < 0,5 8,7 8 <09 6,0
April < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,0 10 <09 33
Maj < 0,02 < 0,05 <0,5 8,1 14 <0,9 2,9
Juni < 0,02 < 0,05 Z0i5 12 15 <0,9 43
uli < 0,005 < (0,03 <02 19 12 < 0,5 3.1
Aug < 0,005 < 0,03 <0,2 53 8 <05 3.1
Sep < 0,005 < 0,03 <0,2 9,5 12 < 0,5 3.3
Okt < 0,005 < 0,03 <02 9.4 11 < 0,5 3,1
Nov < 0,005 < 0,03 <0,2 8,2 12 <0,5 32
Dec < 0,005 < 0,03 <0,2 6,8 14 < 0,5 5,1
2019 < 0,01 < 0,04 < 0,4 9,2 11 < 0,7 3,9

Tabell nr 8
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Vattenanalyser 2019

Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i mg/1
Minad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 160 483 107 4,45 39 26,5
Februari 129 365 723 3,5 31,3 21,5
Mars 122 342 61,4 3,08 26,8 18,4
April 155 410 79 4,10 34,8 25,5
Maj 154 376 74,4 3,98 38,0 25,6
Juni 165 470 78,3 4,48 40,3 24,8
Juli 143 423 82,5 4,0 34,3 24,0
Augusti 156 399 70 3.9 31,8 18,6
September | 150 393 78,3 4,23 36,3 25,3
Oktober 143 467 89,8 4,3 37.8 23,5
November | 139 380 76,8 3,58 35,6 22
December 70 168 39,3 2,03 22 147
Kwvartal 1 125 378 75 3,50 30,7 20,7
Kwvartal 2 162 415 17 4,16 37,6 254
Kvartal 3 151 400 76 4,00 33,5 224
Kvartal 4 110 309 65 3,10 30,8 19,1
2019 | 135 | 365 [ 73 | 3,60 [ 32,8 | 21,6

Tabell nr 9

Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i ug/1
Minad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan 0,01 0,09 1,52 68,5 93,7 1,64 4,81
Feb 0,08 0,14 1,96 58,7 86,7 223 6,49
Mars < 0,02 0,12 1,39 45,1 59,4 2:13 6,42
April < (0,02 0,06 1,24 50,6 72,1 1,28 5,25
Maj 0,03 0,08 1,79 61,9 81,9 1,83 4,65
Juni 0,04 < 0,05 1.95 56,1 90,8 1,68 5,00
Juli 0,02 0,12 1,60 57,0 80,0 1,90 4,20
Aug 0,04 0,10 1,60 44,0 73,0 2,50 4,90
Sep 0,012 0,08 1,20 46 66,0 1,90 4,20
Okt 0,04 0,07 1,13 50,5 64,5 1.5 4.7
Nov 0,019 0,09 1,4 46 71 2,0 5,1
Dec 0,02 0,08 1,04 34,3 52,8 1,55 6,83
2019 0,030 0,09 1,48 51,5 74,3 1,85 521

Tabell nr 10
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Forbilett liggradigt renat avloppsvatten, halter i mg/1
Datum Vecka | BOD PTOT | NTOT | NH4N | COD TOC
11/2-12/2 7 150 2,7 25 14 280 60
15/2-17/2 7 130 4,1 32 18 350 68
18/2-24/2 8 88 2 28 21 160 34
25/2-26/2 9 59 2 34 25 150 36
7/3 -14/3 10-11 |75 2,9 24 22 280 60
14/3-22/3 11-12 |42 3.2 22 19 360 66
23/3-28/3 12-13 |32 1,8 18 15 120 31
6/8-7/8 a2 38 1.9 30 25 110 24
7/8 32 46 2,2 35 25 150 29
11/8-12/8 32-33 |64 12 27 19 110 19
29/11-30/11 | 48 49 1,6 20 13 170 32
16/12-20/12 | 51 65 1,0 18 11 130 25

Tabell nr 11

Forbilett laggradigt renat avloppsvatten, halter i ug/1
Datum Vecka | Pb Cd Hg Cu Cr Ni Zn
11/2-12/2 7 2,08 0,12 <0,02 |429 3,41 511 90,8
15/2-17/2 7 2,12 0,09 <0,02 |454 2,06 8,28 87,2
18/2-24/2 8 0,87 0,05 <0,02 ]315 1.50 6,75 50,8
25/2-26/2 9 < 0,5 <0,05 |<0,02 |18,6 <09 5,15 28,8
7/3 -14/3 10-11 [ 1,55 0,08 <002 |384 2,37 5,58 Tyl
14/3 -22/3 11-12 | 3,16 0,14 0,05 46,8 3,75 9,54 134
23/3-28/3 12-13 0,70 <005 [<002 |239 <09 6,55 49,8
6/8-7/8 32 0,71 < 0,03 | 0,007 18 0,89 3,5 28
7/8 52 0,89 0,044 0,008 34 11 4,1 39
11/8-12/8 32-33 |0,57 <0,03 0,01 17 0,86 3.3 23
29/11-30/11 | 48 1,4 0,078 0,024 23 2,1 5,8 32
16/12-20/12 | 51 0,88 0,043 0,018 23 1.3 6,8 37

Tabell nr 12
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Slamanalyser 2019

Sparelement i avvattnat slam, halter i mg/kg TS

Min |Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Ag PCB | PAH | NF
Jan 6 0,46 | 270 18 0,37 15 440 1,4 0,018 | 0,35 3,6
Feb 8,2 0,55 | 260 31 0,34 |21 450 1,3 0,014 | 0,50 6,2
Mars | 13 0,59 | 280 23 0,31 20 500 1,3 0,010 | 0,28 3,9
April | 13 0,66 |290 |24 |037 |20 530 | 1,5 0020 [0,69 |88
Maj |12 0,64 | 290 |22 031 |17 480 | 1,2 0013 |032 |65
Juni |14 | 060 |310 |24 |045 |19 |500 |23 |0009 |<02 |39
Juli 14 0,61 320 24 0,36 16 510 14 0,032 0,82 7,7
Aug 14 0,61 300 24 042 |17 510 1.3 0,012 | 0,45 5.1
Sep |13 0,64 |310 |26 |049 |18 500 | 1,5 |0013 | 043 |65
Okt 15 0,64 | 340 25 0,47 18 510 1,6 0,018 | 0,61 5,8
Nov |15 0,60 | 280 22 0,32 15 460 1,3 0,021 | 0,85 59
Dec | 16 070 290 |24 |024 |19 480 |11 | 0,037 076 |36
2019 13 0,61 295 24 0,37 18 489 1,4 0,018 0,52 5,6
Grins | 100 2 600 100 2,5 50 800

Tabell nr 13

Makroelement i avvattnat slam, halter i % av TS
Man | TS pH GF NTOT |PTOT |NH4N [K Ca Mg
Jan 233 7,2 68,5 5,2 2.7 1,5 0,22 2,3 0,27
Feb 231 75 67,5 53 27 1,9 0,22 23 0,27
Mars 23,3 7,5 66,9 5,8 2,6 1,8 0,25 2.4 0,30
April | 22,4 7.3 68,9 5,9 29 1,9 0,25 2.4 0,29
Maj 23,6 7,4 69 5,6 2,8 1,6 0,20 2.5 0,29
Juni 248 7.5 69,2 5.4 3,0 1,9 0,18 2.8 0,29
Juli 251 155 68,7 55 3.0 1,6 0,20 2,9 0,31
Aug 24,6 7,4 68,4 5,2 2,7 1.9 0,18 2:5 0,29
Sep 25.6 75 68,2 5.3 27 15 0,17 2,5 0,28
Okt 25,3 ¥.5 68,1 54 31 1.5 0,18 29 0,30
Nov 26,2 T 68,7 5,5 3,1 1,2 0,16 23 0,27
Dec 26,2 73 66,3 5,3 3,1 13 0,19 23 0,30
2019 245 74 68,2 5,45 2,87 1,6 0,20 2.5 0,29

Tabell nr 14
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