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Anmaéalan om braddning av avloppsvatten

SYVAB AB, 0127-50-001 |X| Braddning i pumpstation Eolshall
Horningsholm 2:45, Botkyrka |:| Braddning i pumpstation Pilkrog

Datum pabérjad braddning: Klockslag:

2024-09-02 07:10

Datum avslutad braddning: Klockslag:

2024-09-02 12:42

Kontakt e-post: Kontakt telefon:

info@syvab.se 08-410 776 00

Orsak till braddning:
Driftproblem med en ventil kombinerat med kraftig nederbérd resulterade i att de resterande pumparnas
kapacitet dverskreds.

Recipient:
Malaren

Uppskattad mangd braddat avloppsvatten:
5495 m?3

Beskrivning av forsta insats fér att begransa braddning:
Driftpersonalen atgardade problemet med ventilen inom nagra timmar och braddningen upphérde ett par
timmar senare.

Postadress Telefon Org.nr. E-post Webbplats
Himmerfjardsverket 08-410 776 00 556050-5728 info@syvab.se www.syvab.se
147 92 Grodinge



