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Postadress Telefon  Org.nr. E-post Webbplats 
Himmerfjärdsverket 
147 92 Grödinge 

08-410 776 00 556050-5728 info@syvab.se www.syvab.se 

 

Anmälan om bräddning av avloppsvatten  
 
SYVAB AB, 0127-50-001    Bräddning i pumpstation Eolshäll 
Hörningsholm 2:45, Botkyrka    Bräddning i pumpstation Pilkrog 
       
 

Datum påbörjad bräddning:  
2024-10-10 

Klockslag: 
14:09 

Datum avslutad bräddning: 
2024-10-11 

Klockslag: 
10:24 

Kontakt e-post: 
info@syvab.se 

Kontakt telefon:  
08-410 776 00 

 

Orsak till bräddning: 
Kraftig nederbörd resulterade i att pumparnas kapacitet överskreds. 

Recipient: 
Mälaren 

Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten: 
22 100 m3 

Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning: 
Ingen åtgärd kunde göras då pumparna gick på maxkapacitet under hela bräddningen. 

 
  


