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Anmälan om bräddning av avloppsvatten  
 
SYVAB AB, 0127-50-001    Bräddning i pumpstation Eolshäll 
Hörningsholm 2:45, Botkyrka    Bräddning i pumpstation Pilkrog 
       
 

Datum påbörjad bräddning: 2024-11-20 
 

Klockslag: 03:05 
 

Datum avslutad bräddning: 2024-11-20 Klockslag: 06:42 
 

Kontakt e-post: 
info@syvab.se 

Kontakt telefon:  
08-410 776 00 

 

Orsak till bräddning: 
Planerat ventilbyte för att kunna sektionera pumpstationen och utföra ytterligare underhållsarbete utan 
bräddning.  

Recipient: 
Järnafjärden 

Uppskattad mängd bräddat avloppsvatten: 
Total bräddad volym ca 265 m3. 

Beskrivning av första insats för att begränsa bräddning: 
Syvabs personal hade planerat arbetet för att inte bräddning skulle ske men oväntade svårheter med 
rörspänningar gjorde att jobbet drog ut på tiden. Detta arbete var oundvikligt och genom att har utfört 
arbetet i förbyggande syfte har risken för större mängd bräddning undvikts. 

 
  


